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30% - 70% Tekst + afbeelding

• Cijfers, aantallen incidenten

• Cases en oorzaken

• Voorkomen / advies

Koolmonixde incidenten in Rotterdam - Rijnmond
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Incidententrechter CO meldingen 

Van 01-01-2020 t/m 31-12-2022
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01-01-2020 t/m 31-12-2022

35,7 % 

CO gemeten 

door BRW

2,6 % 

Geen CO gemeten, wel 

vermoeden lekkage
* Enkel 2022

61,7 % 

Geen CO gemeten 

Bevestigd incident 658
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Oorzaken CO lekkage 

(235 CO gemeten) 
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Gebrekkig / verkeerd onderhoud

•Keukengeizers

Oorzaak: stookinstallaties
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Oorzaak: Stookinstallaties

Verkeerde montage

Defecte / slechte rookgasafvoer
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November 2022 - Woongebouw R’dam Zuid:
Situatie:

- Persoon onwel, ambu ter plaatse

- Opgeschaald, Brandweer ter plaatse

- 180 woningen gecontroleerd

- 60 woningen 450 - 800 ppm

Oorzaak: 

- Open keukengeisers

- Onderhoudsachterstand ruim 2 jaar

Gevolg:

- 3 volwassen en 1 baby opgenomen

- Stookverbod door Bowoto
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Dec. 2022 - Portiekflat, R’dam Noord:

Situatie:
- 2 kinderen onwel, ambu ter plaatse

- Spoed naar ziekenhuis

- Opgeschaald, Brandweer ter plaatse

- Gemeten 150 – 200 ppm 

Oorzaak: 

- Lek in rookgasafvoerkanaal

Gevolg: 

- Stookverbod door Bowoto

- Calamiteitenteam woningcorperatie



100% inhoud

Oorzaak: roken in Sishalounge (en thuis)
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Gebruik waterpijp 
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Oorzaken CO melding, maar geen CO lekkage 
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Slachtoffers bij CO lekkages

2022 - 2 dodelijke slachtoffers:

- Defecte geiser. 

Zeven burgerhulpverleners – ambulance

- Een zelfdoding door BBQ in badkamer.
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• Brand (in woning)

• CV installaties (ook nieuw) 

• (Keuken)geisers zonder rookgasafvoerkanaal

• Slechte / defecte rookgasafvoerkanalen

• Shisha lounges (30x meer CO dan bij sigaret) 

• De oude drie O’s: 

Onwetendheid, Onvoorzichtigheid, Onoplettenheid

Samenvattend – oorzaken:
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Verklaring aantal meldingen:

- Gaslucht gemeld en soms over in CO incident 

- Koude maanden → meer stookkosten

→ minder ventileren

→ meer CO incidenten

- Positieve constatering: 

Geen grote toename door alternatief verwarmen
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• Samenwerking Repressie

• Tijdelijke bruikleen CO meter 

• Na 3 dagen retour 

• Samenwerking partners: 
Woningcorperaties / Gemeenten

• Voorlichting door Veilig Leven !!!!

Afhandelen CO incidenten:  
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Voorkomen CO incidenten: 

Nog meer voorlichting:

- Alarmeren (CO melder)

- Ventileren (ook in de winter)

- Controleren (jaarlijks)
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CO actie’s:  
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AD 2012

Onze wens uitgekomen:
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Goede registratie (CO) incidenten

En veel belangrijker: 

Koolmonoxidemelders 

moeten verplicht worden

in alle

woningen en woongebouwen!!!

Mijn wens:
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